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Pendinginan dengan peltier thermo electric cooler menggunakan modul TEC-12706 untuk mengetahui 
temperatur yang dicapai pada media dan memberikan inovasi baru dari modul peltier guna mengurangi komponen 
pada pendinginan konvensial pada umumnya. Dengan memanfaatkan proses kalor pada saat modul peltier dilewati 
arus maka alat ini akan memindahkan panas dari satu sisi ke sisi lain, biasanya menghasilkan perbedaan panas 
sekitar 30°C. Pengujian dilakukan tiga kali, untuk volume air yang berbeda dalam 20 menit pada setiap pengujian 
hasil rata-rata data yang diperoleh bahwa pada penurunan temperatur, untuk pengujian pertama dengan volume 100 
mL air yaitu 2,3°C dan 2,8°C pada 200 mL air dan dengan persentase penurunan suhu mencapai 7,19% pada 100 
mL air dan 8,93% volume 200 mL air. 
 




Cooling with a peltier thermo electric cooler uses the TEC-12706 module to determine the 
temperature achieved in the media and provides new innovations from the peltier module to reduce the 
components of conventional cooling in general. By utilizing the heat process when the peltier module is 
passed through the current, this tool will transfer heat from one side to another, usually resulting in a 
heat difference of around 30 ° C. The test is carried out three times, for different volumes of water in 20 
minutes on each test the average results of the data obtained are that at a decrease in temperature, for 
the first test with a volume of 100 mL of water which is 2.3 ° C and 2.8 ° C at 200 mL of water and with a 
percentage decrease in temperature reached 7.19% in 100 mL of water and 8.93% in volume of 200 mL 
of water. 
  




Kulkas adalah salah satu fasilitas elektronik pendukung yang digunakan oleh sebagian keluarga dirumah, 
bahkan hingga super market mengunakan fasilitas pendukung yang satu ini dikarenakan fungsinya yang sangat 
begitu dibutuhkan untuk menyimpan makanan atau minuman dalam kondisi suhu rendah yang  terjaga dengan 
menurunkan suhu pada objek yang akan didinginkan, oleh karena itu kulkas sangat dibutuhkan sebagai kebutuhan 
untuk mendinginkan atau menurunkan suhu pada minuman ataupun makanan.[1] 
Namun  selama ini pada kenyataannya kulkas pada umumnya tidak dapat dibawa kemana saja dikarenakan 
dimensinya yang cukup besar dan tidak mudah untuk di bawa kemana saja. Oleh karena itu diperlukan suatu 
modifikasi pada kulkas agar dapat dibawa kemana saja (portable)[1],[2]. 
 Pada perkembangan di jaman sekarang ini kemajuan teknologi berjalan dengan sangat cepat 
terutama pada alat elektronik, maka kulkas tersebut dikembangkan dengan dimensi ukuran yang dapat 
secara mudah dibawa kemana-mana (portable) agar kulkas mampu di bawa kemana saja dengan mudah 
dan untuk memberikan inovasi bagi dunia modern maka penulis terinspirasi dengan pembuatan kulkas 
mini portable yang dapat dibawa kemana saja [3][4]. 
 
2. METODOLOGI PENELITIAN 
 
Metodologi penelitian dilakukan dengan pengujian suhu yang sedang berlangsung selama durasi 
waktu yang ditentukan untuk setiap kenaikan 1 (satu) menit. Kemudian memberikan beban variasi berupa 
volume air mili liter (mL) dengan variasi setiap 100 mL. Hasil yang didapatkan pada pengukuran suhu 
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yang sedang berlangsung beserta suhu yang didapatkan hasil pengukuran disesuaikan dengan hasil 
perhitungan. Hasil data yang telah ditetapkan pada suhu disaat melakukan proses pengambilan data pada 
menit yang pertama hingga menit yang berikutnya. 
 
2.1 Peltier  
 
Peltier merupakan modul TEC (Thermo Electric Cooler), umumnya dibungkus keramik tipis yang 
berisikan bismuth telluride di dalamnya [5]. Pada komponen peltier ini jika diberi tegangan 12 VDC 
maka salah satu sisi akan menjadi dingin dan salah satu sisinya lagi menjadi panas. Peltier ini memiliki 2 
sisi, ketika dialiri oleh tegangan DC maka sisi satunya akan menghasilkan panas dan sisi lainnya akan 
menghasilkan dingin,  dapat membuang panas dibagian sisi panasnya sebanyak mungkin maka, sisi 
lainnya akan menghasilkan dingin yang jauh lebih dingin. Transfer panas dari elemen peltier dapat 
dilakukan dengan beberapa cara seperti dengan menggunakan kipas dan heatsink. Kemampuan dari 
sistem pendingin tergantung pada perbedaan temperatur dari kedua sisi elemen, bentuk geometri dan 




Gambar 1. Arah Aliran Arus Pada Peltier [8] 
 
2.2 Rancangan Pada Alat 
 
Rancangan sederhana untuk kulkas mini portable  diperlihatkan seperti pada gambar 3. 
 
 
Gambar 3. Rancangan Awal Kulkas Mini 
 
Jurnal SIMETRIS, Vol. 11 No. 1 April 2020  
P-ISSN: 2252-4983, E-ISSN: 2549-3108 
 
 13
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Hasil  
 
Selanjutnya dilakukan pengujian alat kulkas mini portable ini dengan membandingkan antara 
proses penurunan suhu dengan perbandingan waktu yang dilakukan untuk memperoleh data 
perbandingan pada proses perbandingan penurunan temperatur air dalam pengujian terhadap waktu 
dalam skala volume 100 ml dan 200 ml air dengan pengujian yang dilakukan dalam 3 kali Pengujian.  
Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 
 
a. Pengujian Pertama 
Tabel 1. Hasil pengujian pertama 100 mL air 
 Waktu(Menit)    Termokopel (Suhu °C) 
 1 26,1 
 2 25,3 
 3 24,3 
 4 23,8 
 5 23,5 
 6 23,1 
 7 22,7 
 8 22,2 
 9 21,8 
 10 21,5 
 11 21,3 
 12 21,0 
 13 20,7 
 14 20,6 
 15 20,6 
 16 20,5 
 17 20,4 
 18 20,3 
 19 20,2 
 20 20,0 
 
Hasil yang didapat pada Pengujian pertama pada 100 mL air perubahan suhu yang di dapat yaitu 
mencapai 6,1°C dengan suhu awal pada menit pertama pembacaan termokopel yaitu 26,1°C dan 
penurunan suhu pada pembacaan akhir pengujian termokopel yaitu mencapai 20°C pada penurunan suhu 
yang di pengaruhi oleh beban 100 mL air di karenakan semakin besar beban yang di dinginkan maka 
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Tabel 2. Hasil pengujian pertama pada 200 mL air 
 Waktu (Menit) Termokopel (Suhu °C) 
 1 22,1 
 2 21,4 
 3 21,3 
 4 21,2 
 5 21,1 
 6 21,0 
 7 20,9 
 8 20,8 
 9 20,5 
 10 20,3 
 11 20,1 
 12 19,9 
 13 19,8 
 14 19,3 
 15 19,0 
 16 18,8 
 17 17,8 
 18 17,7 
 19 17,5 
 20 17,3 
 
Hasil yang didapat pada Pengujian pertama pada 200 mL air perubahan suhu yang di dapat yaitu 
mencapai 5,8°C dengan suhu awal pada menit pertama pembacaan termokopel yaitu 22,1°C dan 
penurunan suhu pada pembacaan akhir pengujian termokopel yaitu mencapai 17,3°C pada penurunan 
suhu yang di pengaruhi oleh beban 200 mL air di karenakan semakin besar beban yang di dinginkan maka 
semakin besar pula kalor yang di pindahkan oleh  petier. Berikut ini adalah kurva pengujian suhu 
terhadap waktu pada gambar 4. 
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Gambar 4. Kurva Pengujian Pertama Pengujian Suhu Terhadap Waktu 
 
Pada gambar 4 menunjukan kurva pengujian terhadap lemari pendingin pada volume 100 mL dan 
200 mL air pada penurunan suhu awal terdapat penurunan selisih suhu 4°C yang dipengaruhi oleh beban 
yang lebih besar yaitu dengan 200 mL air dan pada menit ke 12 dan menit ke 13 terjadi penunjukan suhu 
yang hampir sama pada kurva yang di akibatkan oleh terjadinya perubahan suhu pada temperatur udara 
yang tidak konstan yang dihisap oleh kipas pendingin untuk membantu pembuangan kalor dari sisi panas 
peltier. 
 
b. Pengujian Kedua 
Tabel 3. Hasil pengujian kedua pada 100 mL air 
Waktu (Menit) Termokopel (Suhu °C) 
 1 23,6 
 2 22,6 
 3 22,3 
 4 22,2 
 5 22,0 
 6 21,9 
 7 21,9 
 8 21,8 
 9 21,8 
 10 21,7 
 11 21,6 
 12 21,5 
 13 21,5 
 14 21,5 
 15 21,4 
 16 21,3 
 17 21,1 
 18 21,1 
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Waktu (Menit) Termokopel (Suhu °C) 
 19 21,0 
 20 20,9 
 
Hasil yang didapat pada pengujian kedua pada 100 mL air perubahan suhu yang didapat yaitu 
mencapai 2,7°C dengan suhu awal pada menit pertama pembacaan termokopel yaitu 23,6°C dan 
penurunan suhu pembacaan akhir pengujian pada termokopel yaitu mencapai 20,9°C pada penurunan 
suhu yang dipengaruhi oleh beban 100 ml air dikarenakan semakin besar beban yang didinginkan maka 
semakin besar pula kalor yang dipindahkan oleh  petier. 
 
Tabel 4. Hasil pengujian kedua pada 200 mL air 
 Waktu (Menit) Termokopel (Suhu °C) 
 1 22,1 
 2 21,6 
 3 21,3 
 4 21,1 
 5 20,8 
 6 20,7 
 7 20,7 
 8 20,5 
 9 20,2 
 10 18,8 
 11 18,4 
 12 18,1 
 13 17,8 
 14 17,9 
 15 17,9 
 16 17,8 
 17 17,7 
 18 16,8 
 19 16,2 
 20 16,1 
 
Hasil yang didapat pada pengujian kedua pada 200 mL air perubahan suhu yang didapat yaitu 
mencapai 6°C dengan suhu awal pada menit pertama pembacaan termokopel yaitu 22,1°C dan penurunan 
suhu pada pembacaan akhir pengujian termokopel yaitu mencapai 16,1°C pada penurunan suhu yang 
dipengaruhi oleh beban 200 mL air dikarenakan semakin besar beban yang didinginkan maka semakin 
besar pula kalor yang dipindahkan oleh petier. 
Berikut ini adalah kurva pengujian suhu terhadap waktu pada gambar 5. 
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Gambar 5. Kurva Pengujian Suhu Terhadap Waktu 
 
Pada gambar 5 menunjukan kurva pengujian terhadap lemari pendingin pada volume 100 mL dan 
200 mL air pada penurunan suhu awal terdapat penurunan selisih suhu 1,5°C yang dipengaruhi oleh 
beban yang lebih besar yaitu dengan 200 mL air dengan penurunan suhu pada menit pertama, pada menit 
ke 9 dan menit ke 10 terjadi penunjukan suhu tertinggi pada 200 ml air yang dipengaruhi oleh perubahan 
pada temperatur suhu ruangan yang tidak konstan yang dihisap oleh kipas pendingin untuk membantu 
pembuangan kalor dari sisi panas peltier. 
 
c. Pengujian Ketiga 
Tabel 5. Hasil pengujian ketiga pada 100 mL air 
 Waktu (Menit) Termokopel (Suhu °C) 
 1 17,3 
 2 16,6 
 3 16,3 
 4 16,0 
 5 15,7 
 6 15,4 
 7 15,1 
 8 14,7 
 9 14,3 
 10 14,1 
 11 13,9 
 12 13,7 
 13 13,5 
 14 13,5 
 15 13,3 
 16 13,2 
 17 13,2 
 18 13,3 
 19 13,2 
 20 13,1 
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Hasil yang didapat pada pengujian ketiga pada 100 mL air perubahan suhu yang didapat yaitu 
mencapai 4,2°C dengan suhu awal pada menit pertama pembacaan termokopel yaitu 17,3°C dan 
penurunan suhu pada pembacaan akhir pengujian termokopel yaitu mencapai 13,1°C pada penurunan 
suhu yang dipengaruhi oleh beban 100 mL air dikarenakan semakin besar beban yang didinginkan maka 
semakin besar pula kalor yang dipindahkan oleh petier. 
 
Tabel 6. Hasil pengujian ketiga pada 200 mL air 
 Waktu (Menit) 
) 
Termokopel (Suhu °C) 
  1 17,2 
 2 16,9 
 3 16,9 
 4 16,9 
 5 16,7 
 6 16,8 
 7 16,6 
 8 16,6 
 9 16,7 
 10 16,6 
 11 16,6 
 12 16,5 
 13 16,5 
 14 16,3 
 15 16,1 
 16 16,0 
 17 16,0 
 18 15,9 
 19 15,8 
 20 15,7 
 
Hasil yang didapat pada pengujian ketiga pada 200 mL air perubahan suhu yang didapat yaitu 
mencapai 1,5°C dengan suhu awal pada menit pertama pembacaan thermokopel yaitu 17,2°C dan 
penurunan suhu pada pembacaan akhir pengujian termokopel yaitu mencapai 15,7°C pada penurunan 
suhu yang dipengaruhi oleh beban 200 mL air dikarenakan semakin besar beban yang didinginkan maka 
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Berikut ini adalah kurva pengujian suhu terhadap waktu pada gambar 6. 
 
 
Gambar 6. Kurva Pengujian Suhu Terhadap Waktu 
 
Pada gambar 6 menunjukan kurva pengujian terhadap lemari pendingin pada volume 100 mL dan 
200 mL air pada penurunan suhu awal terdapat penurunan selisih suhu 0,1°C yang dipengaruhi oleh 
beban yang lebih besar yaitu dengan 200 mL air dengan penurunan suhu pada menit pertama, pada menit 
ke 12 dan menit ke 13 terjadi penunjukan suhu yang berbeda pada 200 ml air dan 100 mL air yang 
dipengaruhi oleh perubahan pada temperatur suhu ruangan yang tidak konstan yang dihisap oleh kipas 
pendingin untuk membantu pembuangan kalor dari sisi panas peltier. Pada suhu akhir terdapat perbedaan 
yang dipengaruhi oleh perbedaan temperatur pada pada suhu yang terdapat pada ruangan disaat menit ke 




Hasil pengujian menunjukan bahwa hal yang mempengaruhi penurunan temperature dalam 
pengaruh peltier atau TEC (Thermo Electric Cooler) adalah  pengaruh terhadap temperature suhu pada 
ruangan atau lingkungan sekitar dan kontinyu alat bekerja [8]. Dalam proses pendinginan pada media 
air untuk mempercepat proses pendinginan perlu memperhatikan dari temperatur suhu ruangan atau 
lingkungan sekitar karena mempengaruhi dari proses pembuangan kalor yang dihasilkan oleh bagian 
sisi panas dari peltier yang harus dibuang untuk memberikan efek yang dingin pada bagian sisi dingin, 
karena peltier memiliki dua sisi yaitu sisi dingin dan sisi panas [9]. Pada bagian sisi panas peltier 
menghasilkan kalor yang dapat mempengaruhi mempengaruhi sisi dari bagian yang dingin dari peltier 
dengan selisih suhu pada sisi dingin dan sisi panas yaitu mencapai 30 °C pada kedua sisi keramik 
peltier [10][11]. 
Panas jenis yang merupakan Energi yang dibutuhkan untuk kenaikan suhu sebesar 1 derajat celcius 
untuk setiap 1 kg berat materialnya. Sebagai contoh kalor jenis air 4190 Joule/(kg °C) artinya, l kg air 
butuh Energi 4190 Joule supaya suhunya naik sebesar 1 °C atau sebaliknya. Air seberat l kg suhunya akan 




Q =                              (1) 
Keterangan Rumus : 
Q = Banyak kalor yang diserap atau dilepaskan Energi kalor (Joule) 
cp = Kalor jenis (kalor jenis udara : 1000 Joule/(kg °C) 
m  = Volume x massa jenis (massa jenis udara : 1.2 kg/m3) 
 = Perbedaan suhu (suhu awal – suhu akhir) (°C) 
Daya listrik yang diberikan pada elemen peltier (watt) 
Dengan rumus: 
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 Pin Total                             (2) 
Keterangan Rumus : 
Pin   =  Daya listrik yang diberikan pada rangkaian (Watt) 
V = Tegangan suplai pada komponen peltier dan komponen pendukung lainya (Volt) 
ITotal = Arus yang dibutuhkan untuk keseluruhan pada rangkaian  instalasi pada pendingin (Ampere) 
 
Dalam aplikasi dari pendingin TEC, COP (Coefficient Of Performance) adalah koefisien rasio 
pemanasan atau pendiginan yang disediakan untuk kebutuhan kerja pada peltier. Jika daya listrik, P, 
disuplai untuk mencapai kapasitas pendinginan Qcool, maka nilai COP adalah sebagai berikut dengan 
rumus : 
 
COP=                              (3) 
Keterangan rumus : 
COP = Koeffesien dari rasio pemanasan atau pendingin  yang disediakan untuk kebutuhan kerja pada 
peltier 
Q     = Banyak kalor yang diserap atau dilepaskan Energi kalor (Joule) 
Pin     = Daya listrik yang diberikan pada rangkaian (Watt) 
 
Contoh Pengujian Pertama Pada 100 mL Air 
a. Volume air = 100 mL = 0,1 Liter 
b. Kalor jenis zat udara = 1000 Joule/(kg °C) 
c. Suhu awal pada display pembacaan termokopel = 34,3 °C. 
d. Suhu akhir yang didapat pada display pembacaan termokopel = 20,0 °C. 
e. Banyak kalor yang diserap atau dilepaskan oleh Energi kalor (Joule) pada volume air 100 mL air 
Q m . cp .           
  (5) 
Pada volume air 100 mL : 
Q 3)  Joule/(kg °C)   °C 
Q Joule = 411,8 Kalori 
1 Kal = 4,2 Joule 
1 Joule = 0,24 Kal 
 
Maka,  
1716 Joule  0,24 Kal = 411,8 Kal 
Pada pengujian pertama terdapat 411,8 kalor yang dapat dilepaskan oleh sisi bagian panas pada 
komponen peltier. 
 
f. Daya yang diberikan pada komponen 
Pin = V  ITotal           
  (6) 
Pin = 12 Volt  12,82 Ampere = 153,84 Watt ~> 154 Watt 
g. COP (Coefficient Of Performance) dari peltier pada 100 mL air [7] 
 
COP =                 (7) 
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COP =  = 11,14 
Adapun tabel yang menunjukan perbandingan hasil pengujian, dari pengujian yang pertama 
hingga pengujian ketiga pada volume air 100 mL dan 200 mL pada penurunan temperature air selama 
20 menit pendinginan seperti yang ada pada tabel 6 dan 7 berikut. 
 
Tabel 6. Hasil pengujian volume air 100 mL dari pertama hingga ketiga 
 
  Pengujian   
Waktu 
Suhu awal   pada 
100 mL air 
Suhu akhir 
pada 100 mL air 
Pertama 20 
Menit 
31,5 °C 29,9 °C 
Kedua 20 
Menit 
32,8 °C 29,3 °C 
Ketiga 20 
Menit 
30,8 °C 29,0 °C 
 






Suhu awal   pada 200 
mL air 
Suhu akhir pada 
200 mL air 
Pertama 20 
Menit 
31,8 °C 28,8 °C 
Kedua 20 
Menit 
31,9 °C 28,3 °C 
Ketiga 20 
Menit 
31,1 °C 29,2 °C 
 
Dari tabel 7 dan tabel 8 hasil pengujian dari perbandingan volume air 100 mL dan 200 mL dari 
pertama hingga ketiga terhadap penurunan temperature suhu air, dapat menghitung hasil presentasi 
penurunan selama 20 menit pendinginan dengan asumsi presentasi berikut. 
 
Hasil Penurunan Suhu = SuhuAwal   SuhuAkhir                         (8) 
                           (9) 
Adapun gambar 7 berikut menujukan perbandingan presentasi dari hasil pendinginan dari 
pengujian pertama hingga pengujian ketiga dengan volume air 100 mL dan 200 mL. 
 
 
Gambar 7. Grafik Perbandingan Presentasi Volume Air 100 mL dan 200 mL 
Presentasi    = 
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Pada gambar 7 menunjukan perbandingan pengujian pertama hingga pengujian ketiga dengan 
penurunan suhu pada volume air 100 mL dan 200 mL, pada pengujian ke 1 dengan volume 100 mL 
presentasi penurunan suhu air sebesar 5,07 % dan pada 200 mL presentasi penurunan suhu air sebesar 
9,43 %, dan pada pengujian ke 2 dengan volume 100 mL presentasi penurunan air sebesar 10,67 %  
dan pada 200 mL presentasi penurunan suhu air sebesar 11,28 %, dan pada pengujian ke 3 dengan 
volume 100 mL presentasi penurunan air sebesar 5,84 %  dan pada 200 mL presentasi penurunan suhu 
air yaitu sebesar 6,10 %.  
Dari hasil pengujian tersebut didapatkan hasil rata-rata data yang diperoleh bahwa pada penurunan 
temperatur, untuk pengujian pertama dengan volume 100 mL air yaitu 2,3°C dan 2,8°C pada 200 mL air 
dan dengan persentase penurunan suhu mencapai 7,19% pada 100 mL air dan 8,93% volume 200 mL air.  
 
4. KESIMPULAN  
 
Dari hasil pengujian sebanyak tiga kali pada volume air yang berbeda dalam 20 menit pada setiap 
pengujian hasil data yang diperoleh bahwa pada penurunan temperature pada pengujian pertama dengan 
volume 100 mL air yaitu 1,6°C dan 3°C pada 200 mL air dan dengan persentase penurunan suhu 
mencapai 5,07% pada 100 mL air dan 9,43% volume 200 mL air, pada pengujian kedua dengan volume 
100 mL air yaitu 3,5°C dan 3,6°C pada 200 mL air dan dengan persentase penurunan suhu mencapai 
10,67% pada 100 mL air dan 11,28% volume 200 mL air, pada pengujian ketiga dengan volume 100 mL 
air yaitu 1,8°C dan 1,9°C pada 200 mL air dan dengan persentase penurunan suhu mencapai 5,84% pada 
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